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KANALIZACJA SANITARNA

  ( uchwyt y mocowane do wsporników)

  mat er iałem t r waleplast ycznym

t r asę inst alacji ks skor ygowano kolorem brązowym

położenie zaworów odcinjących kolor  czer wony

t r asę inst alacji wz skor ygowano kolorem zielonym 

położenie zaworów odcinjących kolor  czer wony

opis śr ednic przewodów i zawor ów wz kolor  czerwony

UW AG A:

ZAWÓ R G ŁÓWNY WZ O RAZ WO DO MIERZ SA WŁASNO ŚCI Ą
DO STAWCY WO DY.  NI E WYM I ENI AĆ

WODA ZIMNA:

  mat er iałem t r waleplast ycznym

REW-1 -  korekt a t r asy,  średnic przewodów

Ad r es obiek t u

Brzozów, ul. Kopernika 9
dz. Nr 1872 obr. Brz oz ów

Tem at  r ys unku

Wym iana elem entów instalac j i z im n. 
wody oraz  ks na po z io mie p iwnic

Tyt uł r ys.

RZUT PIWNIC

I nwest or

Spółdz ielnia M ieszkan iowa  w Brz oz owie
ul.Kopernika  1 , 36-200  Brzo zów
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